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Posteingang am: \

- Herrn Elmar Giinzel - . {" |3 Prifbericht 20.06.23

Tischlerbreite 17 24 Juni 2023

31789 Hameln Prifdauer 17.04.23 - 16.06.23

Auftragsnr: 230480212

Bezeichnung: Klein Berkel, Brunnen 3, , 31789 Hameln

Entnahmestelle:  Entnahmehahn (neu)
Probestellencode: HAMP07001
Entnahmezeit: 17.04.2023 10:00

Eingangszeit: 17.04.2023 10:25
Material: Rohwasser
Probenehmer: Labor, Frau Schwientek
Probenahmeverfahren: nach Zweck A
Meldung: keine Meldung

Rbhwasseruntersuchung / RAErl. MU vom 20.03.2019

» Parameter Messwert Grenzwert Verfahrenskennzeichen

‘Geruch T ome | nomal | DINEN 1622:2006-10 Anh. C
_Trubung qualitaty | | ohme | o ome T
 Farbung qualitativ. coome o ome
~Wassertemperatur : 110 ¢ DIN38404-4:1976-12 (DEV C4) ‘
_pH - Wert - | 779 | 6595 | DINENISO 10523:2012-04 (DEV C5)
Gorormessng) 0 mw owewsossmiseve

. Leitfahigkeit - 947 | uSlkm 2790 bei 25°C | DIN EN ISO 27888:1993-11 (DEV C8)
 Saurekapazitét bis pH 4,3 . 54 | mmon ' | DIN 38409-7:2005-12 (DEV H7)
|BasekapazitttbispH82 | | <02 | mmoM | | DIN33409:2005-12 (OEV HT) ]

Die Probenahme erfolgt nach DIN EN I1SO 19458:2006, DIN ISO 5667-5:2011 und DIN EN I1SO 5667-3:2013.
Die Durchfiihrung der Wasseranalyse erfolgt nach dem deutschen Einheitsverfahren. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgefiihrten Verfahren.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den gepriiften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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31789 Hameln

Auftragsnr: 230480212
Bezeichnung:

Entnahmestelle:  Entnahmehahn (neu)
Probestellencode: HAMP07001
Entnahmezeit: 17.04.2023 10:00
Eingangszeit: 17.04.2023 10:25

2.1 Basismessprogramm

Parameter Messwert
Farbung (bei436nm) | <0100
Absorptionskoeffizient bei 254 nm | 0.3
 Gesamtharte in mmol/l 5.2
Calcium i im Wasser (ICP MS) 163 0
i Magnesmm im Wasser (ICP- MS) 274
Natrium im Wasser (ICP-MS) 11.2
i Kalium im Wasser (ICP-MS) 26
(Eisenim Wasser (CP-MS) ~ <0.05
 Mangan im Wasser (ICP-MS) | <0.015
Aluminium im Wasser (ICP-MS) <001
- Ammonium . <004 L
| Nitrit i - - <0.01
Nitrat e 3
 Chlorid 29
Sulfat 212
ortho- Phosphat | 0.06
' poC | <1
' AOX | 0011®
| Kolonlezahl bel 22 C (ln 1 mI) 61
_ Collforme Bakterlen (ln 100 mI) 0
| E. coli (in 100 ml) 0
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20.06.23

17.04.23 - 16.06.23

Grenzwert Verfahrenskennzelchen
um 05 | ' DIN EN ISO 7887:2012-04 (DEV C1)
S um | DIN EN ISO 7887:2012-04 (DEV C1) |
 mmoli g | DIN 38409-6:1986 (DEV He) |
 mgll ' DIN EN IS0 17294-2:2017-01
mgll | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
“mg/l 200 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
mg/l © DINENISO 17294-2:2017-01
~ mg/l 02 | DINENISO1720422017-01
C mgt | 005 | DINEN ISO 17294-2:2017-01 -
‘mgl | 02 | DINENISO 17294-2:2017-01
~ mgl | 05 | DIN38406-5:1983-10 (DEV E5)
mg/! 05 ' DIN EN 26777:1993-04 (D10)
 mgl 50 DIN EN SO 10304-1:2009-07 (DEV 020)
mg/l | 250 | DINEN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
mgll 250 | DINEN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
‘mg/ PO, | DINEN ISO 6878:2004-09 (DEV D11)
mg/ Ot‘/r;fa?]’é%'rrﬂg'ge | DIN EN ISO 1484:1997-08 (DEV H3)
mgh | DIN EN ISO 9562:2005-02 (DEVH14)
KBE/mI .Oc’;fa?]’é‘;rrr:%e DIN EN ISO 6222:1999-07 |
 MPN/200 ml | 0 ' DIN EN ISO 9308-2:2014-06
 MPNAOOMI | 0 | DIN EN ISO 9308-2:2014-06

2.2 Ergénzungsprogramm / 2.2.1 Anorganisch-chemische KennaréRen

Parameter

; Bor

Messwert
Antlmon lm Wasser (ICP-MS) <0.0015
Arsenim Wasser (JQP -MS) ~<0.003
Blei im Wasser (ICP-MS) <0.0015
| <0.1
Cadmlum |m Wasser (ICP MS) ~<0.0010
Chrom im Wasser (ICP) <0.0005

Cmgll
' rﬁg/l
7mg/|
mg/l
mg/|
mg/l

Grenzwert Verfahrenskennzeichen
o | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
001 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
0.010 | DINEN ISO 17294-2:2017-01
10 | DIN 38405-17:1981-03 (DEV D17)
0003 | DINEN ISO 17294-2:2017-01

DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Die Probenahme erfolgt nach DIN EN ISO 19458:2006, DIN ISO 5667-5:2011 und DIN EN ISO 5667-3:2013.
Die Durchfithrung der Wasseranalyse erfolgt nach dem deutschen Einheitsverfahren. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgefiihrten Verfahren,
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den gepriiften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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Bezeichnung: Klein Berkel, Brunnen 3, , 31789 Hameln

Entnahmestelle:  Entnahmehahn (neu)
Probestellencode: HAMP07001

Entnahmezeit: 17.04.2023 10:00
Eingangszeit: 17.04.2023 10:25

_Kupfer im Wasser (ICP-MS) <0005 | mgt | 20 | DINENISO1720422017-01
_Nickel im Wasser (ICP-MS) <0.005 =~ mg/ | 002  DINENISO17294-2:2017-01 i
_Selenim Wasser (ICP-MS) ~ <0.003 mgl 001  DINENISO 17294-2:2017-01
' Uranim Wasﬂsﬁerr}(ICP-iM‘S)" N <0.003 fﬁg/lw . | DINEN ISO 17294-2:2017-01
~Cyanid . <0005® mg/l 0050  DINENISO 14403-2:2012 ]
Flourid | <045 mg/ | 15 | DINENISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
2.2 Erganzungsprogramm / 2.2.2 Organisch-chemische Kennaréen

Parameter Messwert Grenzwert Verfahrenskennzeichen

‘Benzol - | <0.00030®|  mgl | 00010 | DIN38407-9199105 (DEVFS)
' Toluol - . <0.00075®  mgi | DIN38407-9:1991-05 (DEVFY) |
o-Xylol <0.00075@  mgl | DIN 38407-9:1991-05 (DEV F9) |
_m-p-Xylol 7 ~ <000150®@  mgi | DIN38407-9:1991-05 (DEV F9) |
Dichlormethan | <00050  mgl  DINENISO103011997-08 (DEV F4)
Trichlormethan (Chloroform) | <0.0005 | mgh | DINEN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
| Tetrachlormethan | <0.0005 = mgl | | DIN EN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)

1,1,1-Trichlorethan | <0.0005  mgn | DINEN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)

Trichlorethen || <0.0005 @ mgn | DINENISO 10301:1997-08 (DEV F4)
 Tetrachlorethen | <0.0005 @ mgt ~ DINEN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
_1,2-Dichlorpropan | <0.0005 = mgl DINENISO 10301:1997-08 (DEV F4) |
| E-1,3-Dichlorpropen | <0.0005 Comgn | DINEN ISO 10301:1997-08 (DEV F4) |
‘Z13Dichlorpropen || <00005  my . DINENISO 10301199708 (EVF)
Bromdichlormethan $<0.0005  mgl | DINENISO 10301:1997-08 (DEV F4)
Dibromchiormethan || <0.0005 | mgl | DINENISO103011967-08 (DEV F4) |
_Tribrommethan (Bromoform) || <0.0005 | moi | DINENISO 10301:1997-08 (DEV F4) |

Alle angegeben Grenzwerte sind der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001/ Anderung 2018) entnommen und dienen der
Orientierung. Die Gliltigkeit fiir Rohwasser ist ggf. mit der zustandigen Aufsichtsbehorde abzustimmen.

1. Die Analytik erfolgte in Fremdvergabe bei der Fa. UCL (Umwelt Kontroll Labor).

2, Fremdleistung

validiert durch: Dr. Griter, Laborleiter %

Die Probenahme erfolgt nach DIN EN I1SO 19458:2006, DIN ISO 5667-5:2011 und DIN EN ISO 5667-3:2013.
Die Durchfiihrung der Wasseranalyse erfolgt nach dem deutschen Einheitsverfahren. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgefiihrten Verfahren.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den gepriiften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzaht)




